
Подпись
Изм.

Лист Дата

ЛистовСтадия Лист

     С             1          

ОАО Проектный институт

г. Иваново

Исполн.       Анфимова

Зав гр.         Анфимова

ГИП             Плессо

   г.Суздаль Владимирской обл.

     4432 - СхТГ

Схема 

     теплоснабжения.

    на период  до 2021 г.

Ситуационный план города с 

нанесением котельных жилищно-

коммунального сектора и тепловых

сетей. Существующее положение.

Таблица существующих тепловых нагрузок.

                     Наименование теплового района

№№

  пп

       1
 Район Центральной котельной                               13,12            

       2

 Район котельной по ул. Лесная, 6                           7,01

       3
 Район котельной по ул. Колхозная, 1                     1,13

           Расчетная тепловая нагрузка

                             2012 г.

            на котельную, Гкал/ч.

                                                   Итого                       21,26              

Котельная

ул. Лесная, 2

Перемычка между 

двумя котельными

    Котельная

ул. Колхозная,1

Центральная

котельная

                 Условные обозначения

                 Район теплоснабжения от

                 Центральной котельной.

                 Район теплоснабжения от

                 котельной по ул. Лесная, 6.

                 Район теплоснабжения от

                 котельной по ул. Колхозная, 1.

Подпись
Изм.

Лист Дата

ЛистовСтадия Лист

     С             2          

ОАО Проектный институт

г. Иваново

Исполн.       Анфимова

Зав гр.         Анфимова

ГИП             Плессо

   г.Суздаль Владимирской обл.

     4432 - СхТГ

Схема 

     теплоснабжения.

    на период  до 2021 г.

Ситуационный план города с 

нанесением котельных жилищно-

коммунального сектора и тепловых

        сетей. Расчетный срок.

Таблица тепловых нагрузок по годам развития.

                     Наименование теплового района

№№

  пп

       1
 Район Центральной котельной                 13,12                  20,38

       2

 Район котельной по ул. Лесная, 6              7,01                   7,01

       3
 Район котельной по ул. Колхозная, 1        1,13                    1,13

           Расчетная тепловая нагрузка

               2012 г.

            на котельную, Гкал/ч.

                                                   Итого          21,26                 28,52 

Котельная

ул. Лесная, 2

Перемычка между 

двумя котельными

    Котельная

ул. Колхозная,1

Центральная

котельная

                 Условные обозначения

                 Район теплоснабжения от

                 Центральной котельной.

                 Район теплоснабжения от

                 котельной по ул. Лесная, 6.

                 Район теплоснабжения от

                 котельной по ул. Колхозная, 1.

2

3

5

8

9

4

6

              2021 г.

                 Перспективная застройка и ее 

3

                 номер по таблице 5.


